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sprawa: wymiana instalacji c.o. w Archiwum Państwowym Oddział w Tarnowie 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na  
WYMIANĘ INSTALACJI CNNTRALNNGO OGRZNWANIA, KOTŁA GAZOWNGO 
KONDNNSACYJNNGO, RNMONT KOTŁOWNI WRAZ Z SANITARIATNM,  ODGRZYBIANIN I 
MALOWANIN POMINSZCZNŃ W ARCHIWUM PAŃSTWOWYM W KRAKOWIN ODDZIAŁ 
ZAMINJSCOWY W TARNOWIN, UL. CHNMICZNA 16 
  
W związku z pytaniem jakie wpłynęło do zamawiającego w dniu 09. 10. 2008  Archiwum 
Państwowe w Krakowie podaje dodatkowe parametry: 

Parametry zaworu mieszającego: 
Zestaw trójdrogowy z siłownikiem DWM 25-1 
 
Parametry pompy obiegu kotłowego 
wysokość podnoszenia – 12,5 m. 
ciśnienie – 10 Bar 
 
Parametry pompy obiegu grzejnikowego 
wysokość podnoszenia – 18,5 m. 
ciśnienie – 10 Bar 
 
Pojemność naczynia wzbiorczego do c.o. 
80 litrów 
 
Wysokość wkładki kominowej 
12 m. 
Archiwum Państwowe w Krakowie informuje, że nie posiada aktualnej dokumentacji 

projektowej dotyczącej instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Chemicznej 16 w 
Tarnowie. 
 

 
 


